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Le Maire

Arrété N° 2023_00485_VDM

Nous, Maire de Marseille,
Vu P'article L.2131.1 du code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.511.1 et suivants, ainsi que les articles L.521.1 a L.521.4 du code de la
construction et de I'habitation (cf. annexe 1),

Vu les articles R.511.1 et suivants du code de la construction et de I'habitation,

Vu 'arrété n°2020 03084 VDM du 24 décembre 2020 portant délégation de fonctions @ Monsieur
Patrick AMICO, adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre I'habitat indigne,

Vu le rapport de visite du 15 février 2023, dressé par les services municipaux, concluant a
I’existence d’un danger imminent sur I'immeuble sis 10 rue de I’Etoile - 13001 MARSEILLE,

Considérant l'immeuble sis 10 rue de I’Etoile - 13001 MARSEILLE, parcelle cadastrée section
801A, numéro 0169, quartier Belsunce, pour une contenance cadastrale de 86 centiares,

Considérant que le rapport susvisé, reconnaissant un danger imminent, constate les pathologies
suivantes qui présentent un risque immédiat pour la sécurité des personnes :
- Le local du rez-de-chaussée droit présente un abondant écoulement d’eau provenant du
plancher haut, ainsi que la chute du plétre de revétement de la sous-face du plancher, et
un état trés dégradé de D’enfustage et des solives visibles (notamment aux
encastrements) ainsi que du linteau de la fenétre sur rue, avec risque imminent de chute
de matériaux sur les personnes, voire de chute de personnes,
- Le plancher de entresol gauche est trés souple sur environ 2 m’ devant Uentrée, avec
risque imminent de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes,

Considérant le rapport susvisé¢ relatif a cet immeuble, préconisant les mesures suivantes afin
d'assurer la sécurité des occupants et du public :

notificati "arrété
- Interdiction d’occupation et d’utilisation des locaux du rez-de-chaussée droit et des
deux entresols de I’'immeuble,

¢lai jours ;

- Vérification par un homme de ’art qualifié de 1’état des planchers bas des entresols
et mise en sécurité par purge et/ou étaiement,
- Sondage des réseaux humides privatifs et/ou communs de I’immeuble pour
identifier ’origine des fuites et les réparer en assurant une bonne gestion des eaux
pluviales,
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Particle 1 ou leurs ayants-droit, a leur initiative,
2 mettre fin a I'imminence du danger, sur le rapport
ingénieur, bureau d’études techniques spécialisé,
ite mise en ceuvre des actions prescrites par la
asvisé, il sont tenus d’en informer les services de la
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