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Le Maire
Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

Arrété N° 2019 03265 VDM

SDI 19/264 - ARRETE DE PERIL GRAVE ET IMMINENT - 15 FONTAINE DE CAYLUS - 13002 -
202809 A0371

Nous, Maire de Marseille,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ’article L 2131.1,

Vu le code de la construction et de 1'habitation, et notamment les articles L 511.1 a L 511.6 ainsi que
les articles L 521.1 a L 521 .4,

Vu les articles R 511.1 a R 511. 5 du code de la construction et de 'habitation,

Vu I’article R 556.1 du code de justice administrative,

Vu l'arrété de délégation de fonction consentie par le Maire n°14/252/SG du 14 avril 2014, a
Monsieur Ruas en matiére notamment de Police des Immeubles menagant ruine et d’insécurité des
équipements communs des immeubles collectifs a usage principal d’habitation,

Vu le rapport de visite du 12 septembre 2019 et le complément du rapport du 16 septembre 2019 de
Monsieur Fabrice TEBOUL, expert désigné par ordonnance de Madame le Président du Tribunal
Administratif de Marseille sur notre requéte,

Considérant ’immeuble sis 15, rue Fontaine de Caylus - 13002 MARSEILLE, référence cadastrale
n° 202809 A0371, Quartier Hotel de Ville, appartenant, selon nos informations a ce jour, en toute
propriété a

Considérant le courrier d’avertissement notifi¢ le 30 aout 2019 aux propriétaires pris en les

personnes_dc [

Considérant le rapport susvisé, reconnaissant 1’état de péril grave et imminent et constatant les
pathologies suivantes :

- Instabilité des batiments mitoyens (n°13, parcelle 202809 A0372 et n°17/19,
parcelles 202809 A0370 et 202809 A0369)

Facade sur rue Fontaine de Caylus :
- Nombreuses fissurations en escaliers réparties en facade,
- Nombreuses fissurations au niveau des tirants datant de nombreuses années,
- Présence d’humidité et délitement des enduits,
- Profil acier stratifié au niveau du linteau de fenétre situé au deuxiéme étage,
- Fissures obliques en facade,
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Parties communes :
- Présence d’humidité en partie basse des murs du hall en rez-de-chaussée,
- Ventre important du mur d’échiffre au niveau de la montée des escaliers du rez-
de-chaussée,

Remise en rez-de-chaussée :
- Humidité importante dont une partie du mur mitoyen est totalement dépourvue
d’enduit,

Appartement du R+1 en duplex :
- Profil acier corrodé et stratifié¢ sur un linteau de fenétre du séjour,
- Nez de marche instable,

Considérant le rapport susvisé, face a 1’évolution des désordres constructifs relatifs a cet immeuble,
préconisant les mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants et du public :

- Evacuation de 1’ensemble des occupants,

- Intervention d’un géotechnicien afin d’effectuer une étude de sol et déterminer
ainsi la stabilité de 1’assise du batiment,

- Intervention d’un Bureau d’Etude Technique structure afin d’effectuer des
sondages destructifs, déterminer I’origine des fissurations multiples en facade et
linteaux, préconiser tout moyen de confortement,

- Inspection vidéo de I’ensemble des réseaux,

- Interdire une partie du trottoir le long de la facade de ’immeuble sur une largeur
de 1 metre selon le schéma (cf annexe 2),

Considérant que, dans le cadre de l'application de I'article L511-3 du Code de la Construction et de
'Habitation, le maire ne peut ordonner que les mesures provisoires nécessaires pour garantir la
sécurité :

ARRETONS

Article 1 L’immeuble sis 15, rue Fontaine de Caylus - 13002 MARSEILLE est interdit a
toute occupation et utilisation.

Les fluides (eau, gaz électricité) de cet immeuble interdit d’occupation et
d’utilisation doivent étre neutralisés.

Les fluides pourront étre rétablis a la demande du propriétaire afin que celui-ci
puisse réaliser les travaux demandés. Néanmoins, il devra s'assurer sous sa seule
responsabilité que la colonne montante soit dissociée de 1'alimentation générale
afin que le compteur général n'alimente plus les appartements.

Article 2 L’acceés a 'immeuble interdit doit étre immédiatement neutralisé par tous les
moyens que jugeront utiles les propriétaires. Cet acceés ne sera réservé qu’aux
seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécurité.

Article 3 Le périmetre de sécurité, interdisant 1’occupation du trottoir le long de la facade
de 'immeuble sur une largeur de 1 metre, selon les pointillés du schéma (cf
annexe 2), doit étre conservé jusqu'a la réalisation des travaux de mise en sécurité
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a la Présidente de la Métropole Aix Marseille
:, au Bataillon de Marins Pompiers, a la Ville de
yeurs des aides personnelles au logement, au
arité pour le logement du lieu de situation de

ral des Services et Monsieur le Directeur
blique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

on prévue a l'article 1 et Darticle 3 du présent
rra recourir en tant que de besoin, au concours de
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